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Mitglied Richtistrasse 15, CH - 8304 Wallisellen, Tel. 044 877 61 11, Fax 044 877 61 75

Wallisellen, 31. Oktober 2019

Zertifikat der Produkte-Priifung nach KVU KVU 121.004.19

Lagerbehalter aus Kunststoff fiir wassergef. Flussigkeiten SVTI-Nr.: SM 287164

Gegenstand Kleintanks aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) in einer
Auffangwanne aus verzinktem Stahlblech, als Tanksystem:
Typ «MULTITECH» 750 |, 1000 | und 1500 | mit einem
Nutzvolumen von 7301, 980 | und 1540 |, sowie die
Typ «MULTITECH-CH» 750 1, 1000 | und 1500 | mit einem
Nutzvolumen von 7301, 980 1und 1540 I.

Geltungsbereich Behalter in Gebauden zur Lagerung wassergefahrdender
Flussigkeiten, welche einen Flammpunkt von mehr als 55 °C
aufweisen, oder nicht brennbar sind.

Siehe «Zulassige Lagergutery;

Typ «MULTITECH» Tank-Aufstellung nur in Geb&auden, jedoch
ausserhalb der Grundwasser-Schutzzone S.

Typ «MULTITECH-CH» mit abnehmbarem Deckel, zur Lagerung
von Heizol, Dieseldl, Bewilligungspflichtig innerhalb der
Grundwasser-Schutzzone S3.

Darf nicht in explosionsgefahrdenden Bereichen der

Zonen 0 und 1 aufgestellt werden;

Betriebstemperatur fur beide Typen < 30 °C.

Giltigkeitsdauer Dieses Dokument ist gtiltig bis zum 30. September 2024
(resp. 13.04.2020 plus 3 Mt. ohne nachreichen der
aktualisierten DIBt Z-40.21-29),
und kann auf Antrag verlangert werden.

Inhaber des ROTH-Werke GmbH

Zertifikates Am Seerain

und Hersteller D — 35232 Dautphetal

Hinweise Dieses Dokument ersetzt das KVU-Zertifikat; KVU 121.004.14

In der Montage- und Betriebsanleitung, in den Prufprotokollen
sowie auf dem Typenschild ist die KVU-Nummer anzugeben.
Dieses Dokument wird den Vollzugsbehdérden zur Verfigung
gestellt.
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Zertifikat der Produkte-Priifung nach KVU KVU 121.004.19

SVTI-Nr.: SM 287164

Rechtsgrundlagen

e Artikel 22 des Bundesgesetzes Uber den Schutz der Gewasser vom 24. Januar 1991
(Gewasserschutzgesetz, GSchG);

e Artikel 32a der Gewasserschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (GSchV)

e KVU Richtlinien: «Allgemeine Richtlinien» (Januar 2019)
(1.10 Nachweis der Gewasserschutztauglichkeit);

e KVU-Richtlinien: «Richtlinie 1» (Dezember 2018);

e KVU-Schemenblatt: K4 (2008);

e «Regeln der Technik fir zweiwandige Kleintanks - Innenbehalter aus Polyethylen ho-
her Dichte, Aussenbehalter aus verzinktem Stahl» (Ausgabe Mai 1999)

Mitgeltende Technische Grundlagen

e «Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-40.21-29» des DIBt (Deutsches Institut
fur Bautechnik, Berlin), vom 01.12.2015, gultig bis 13.04.2020;

e KVU-Zertifikat 121.004.14 vom 29.09.2014 inkl. der darin beigebrachten Unterlagen,
wie z.B. Werkstofferklarung, Beschreibung der Herstellung und der
Fertigungsiiberwachung, Uberwachungsvertrag

e Hinweis: Die Behélter Typ « MULTITECH» unterscheiden sich vom Typ « UNITECH»
nur in der steiferen Ausfiihrung der Fussgestelle, in den Verstdrkungsrahmen der
Aussenbehélter und durch den mit Spannverschliissen demontierbaren Deckel.

e «Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-40.21-283» des DIBt (Deutsches Institut

fur Bautechnik, Berlin), vom 01.10.2015, gultig bis 01.10.2020

Hinweis: Die Behélter Typ « MULTITECH» unterscheiden sich vom Typ «DWT» nurin

der steiferen Ausfiihrung der Fussgestelle, in den Verstdrkungsrahmen der

Aussenbehdlter und durch den mit Spannverschliissen demontierbaren Deckel.

Prufplan H1-12 15.01.2019 Rev. 06

Prufplan H1-13 15.01.2019 Rev. 07

Priafplan H1-17 15.01.2019 Rev. 13

Prifplan H1-24 29.01.2018 Rev. 13

Zeichnungen, Prifprotokoll, Kennzeichnung

Transport-, Montage- und Betriebsanleitung fur Kleintanks der Schweiz

(Allgemein und Typ 3)

Merkmale der zertifizierten Produkte
Werkstoffe der Innentanks

Die Tanks des MULTITECH 750 und 1000 entsprechen den Tanks der UNITECH 750 und
1000 und sind im KVU Zertifikat KVU 121.003.19 vom 31. Oktober 2019 sichergestellt.
Der Tank MULTITECH 1500 entsprechen den Tanks der DWT 1500 und sind im

KVU Zertifikat KVU 121.002.19 vom 30. Oktober 2019 sichergestellt.
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